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KULSO KISFESZULTSEGU KABELHALOZATOK NYOMVONALTERV
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Méretlen oldali kisfeszliltségli betdplald kabel
(Pontos kialakTtés kiilon tervdok. szerint)

Mért oldali kisfesziiltségl betaplald foldkabel
$63 FXKV mulanyag védoécsObe fdldarokban
elhelyezve (—0,7m)

Gyengedrami vezeték védécsdbe hizva
kaputelefon részére

Erdatviteli vezeték, véddcsdébe hizva,

Fel,— ill. leszalld vezeték, véddcsd

Tervezett FE jell éplilet féelosztdberendezés

Tervezett elszdmolsi fogyasztdsmérd szekrény
(Pontos kialakitast ELMU ZRT. tervdok. szerint)

Kiltéri motoroskapu gyari vezérlészekrény

Kaputelefon kiiltéri egység

Elektromos kapu villogd ldmpa gyari tartozék
Elektromos kapu gyari tartozék infra érzékeld

Alacsony fénypontmagassdgl dekorativ kiiltéri
kandellaber.
Tipus: Eglo — ALORIA Kiiltéri all6 — 93408

Tervezett védocso alépitmény, foldarokban elfektetve
eldugézva. (Il.Utem részére)

Tervezett érintésvédelmi foldelés
#25mm/4m rad

MEGJEGYZES

Névieges feszlltség: 3x400,/230V, 50Hz
Erintésvédelmi moéd: TN (nullazas)

Helyiségek besoroldsa :

Szerelés:

Altalgban: — Széraz
Klls®é berendezések: — Szabadtér

— Aljzatbetonban: SYMALEN ELS tipust vastagfalG védécsdbe

hGzott kabelszerl vezetékkel.

— Foldérokban: FXKV ill. SYMALEN ELS tipusG vastagfall

védbcsbbe hizott kabelszerl vezetékkel

Ez a terv csak muszaki lefrdssal egylitt érvényes.
A rajzon csak a kdbelnyomvonal &ltal érintett, és a rendelkezésre

alle kézmuveket jeloltiik.

engedélyt a telek tulajdonos@tdl meg kell kérnil

a megrendelének at kell adni!

A kabel nyomvonal@nak teljes hosszdban csak &vatos kézi
foldmunka alkalmazhatd!

A kozcéli haldzatokhoz torténd csatlakozdsokat kivitelezéskor
a helyszinen egyeztetni sziikséges (kabel TV, telefon stb.)

A parhuzamosan haladdé gyenge—, és erds@ramd kdabelhdldzatok
véddcsdvek kdzott min. 30cm védétavolsagot kell tartani (1>5m)

Az | Utem tervezési hatara a terviapon jeldlt nyomvonalag terjed ki
Vonatkoz6 szabvényok: MSZ 447

MSZ 2364

MSZ 1585:2009

MSZ 7487

MSZ 13207
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