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MEGJEGYZES

Névleges fesziltség: 3x400/230V; 50Hz

Erintésvédelem: TN (nullazas)

Az elosztdszekrény tipusa: MODUL 160
védettsége:

ILC 2U424
IP30

Az elosztd elhelyezése a Ge—05. sz. terv szerinti helyen,

oldalfalalba slilyesztve torténjen.

Az elosztot el kell l1atni a 79/1997 (XI1.31) IKIM rendelet
szerinti CE jelcléssel &s megfeleldsségi nyilatkozattal,

valamint az MSZ—EN ©61439—1:2012 szabvany 6.1 pontja
szerinti adattéablaval és 6.5 pontja szerinti jelolésekkel.

Tovabbd az elosztéhoz mellékelni kell az MSZ—EN 61439—1:2012
szabvany 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartasi utasitast

Az elosztd készitése sor@n az eredeti gyartd szerelési utasitasai

szerint kell eljarni, amennyiben ezektdl eltérés valik szikségessé

az eltérés tekitetében el kell végezni az MSZ—EN 61439—1:2012

sz. szabvany 10. fejezete szerinti konstrukcid igazold ellendrzését.
Az elosztdon minden esetben el kell végezni a vonatkozd szabvany
11. fejezete szerinti darabvizsgadlatot.

A ledgazdsokndl maradandd modon fel kell tuntetni az
egyvonalas kapcsol@si rajz szerinti megnevezéseket.

Ezen terv egy példanyadt az elosztd belsejében el kell helyezni.

A terv csak muszaki leirassal egyutt érvényes.

Vonatkoz6 szabvany: MSZ HD 60564
MSZ EN 61439-1:2012
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